Instalacja elektryczna:

-« Gniazdo, jednofazowe p/t 16A
- Gniazdo, jednofazowe, hermetyczne p/t 16A
Puszka podfogowa w regulowanej wysokosci
12modufow wyposazona w osprzet Mosaic
— 2x gniazdo 230V
- 1x gnigzdo RU45
~ 1Ix gniazdo gtosnikowe
Uwaga:
gniazda w florbox 1 zasilic z tablicy TU (obw nr TU/1)
gniazda w florbox 2 zasilic z tablicy T5 (obw nr T5/2)
.&, Istniejqca rozdzielnica elektryczna zasilana z TG
15 Projektowana rozdzielnica elektryczna dia potrzeb instalacji
- Centrum symulacji medycznej
T-U Projektowana rozdzielnica elektryczna dla potrzeb instalacji
Centrum symulacji medycznej — napigcie podtrzymane poprzez UPS
% Istniejgca gowna rozdzielnica elektryczna
@ Projektowana UPS 3kVA zamontowany pod rozdzielnicg TUS
—-———2  Wewnetrzna linia zasilajgca
1 Wypust zasilania 1-faz wentylatora
©3 Wypust zasilania 3—faz kompresora —

poprzez wyfqcznik serwisowy

llos¢ gniazd tutaj w ramce dwukrotnej, brak
oznaczenia oznacza gniazdo lub wypust pojedynczy
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tqcznik swiecznikowy p/t 10A
tqcznik zwierny p/t 10A
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RADIX LED 38W P3 4000K
montaz podtynkowy
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TINCTURA LED 38W P3 4000K
montaz natynkowy

C.1 SEDUM LED 38W P2 4000K
montaz natynkowy

DIM oprawa Sciemniana za pomocq przycisku dzwonkowego,
~ doprowadzié przewody 4x1,5mm’

Uwaga:

oprawy zasilic z istniejgcych obwoddw przewopdami
YDYpz03x1,5mm? (wyjgtkowo w pom 0.07 YDYpzo4x1,5mm?)

Instalacja_teletechniczna:

Gniazdo internetowe p/t RJ45

Gniazdo internetowe podwdjne p/t RJ45

Gniazdo gfosnikowe p/t

Gniazdo HDMI p/t

Wypust kabla dla mikrofonu (pozostawi¢ zapas 2mb)

Wypust kabla UTP kat 6 dla kamery
—zakoficzyé wtyczkq RU45

Lokalizacji szafy rack 19" dla potrzeb instalacj
teletechnicznych centrum symulacji medycznej
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